
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
4.3 Quantitativos da Rede Coletora: 

 

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA 
 

 
TRECHO 

 
Extensão 

 
Ø 

Prof. Méd. Largura  
ESCAVAÇÃO (m3) 

 
ATERRO (m3) 

 
ESCORAMENTO (m2) 

 
PAVIMENTO (m²) 

 
ETAPA c/ Acrésc. Vala 

Nº (m) (m) (m) (m) 0 a 2 m 0 a 4 m 0 a 6 m > 6 m Importado Reaterro Bota-fora Descont. Contínuo Paraleto Lajota Asfalto  

009-001 53,00 0,15 1,18 0,60 38,00 0,00 0,00 0,00 7,01 30,99 7,95 0,00 0,00 38,16 0,00 0,00 1º ETAPA 

009-002 21,00 0,15 1,18 0,60 15,00 0,00 0,00 0,00 2,78 12,22 3,15 0,00 0,00 15,12 0,00 0,00 1º ETAPA 

009-003 46,00 0,15 1,18 0,60 33,00 0,00 0,00 0,00 6,09 26,91 6,90 0,00 0,00 33,12 0,00 0,00 1º ETAPA 

009-004 23,00 0,15 1,48 0,60 21,00 0,00 0,00 0,00 3,04 17,96 3,45 0,00 0,00 16,56 0,00 0,00 1º ETAPA 

008-001 72,00 0,15 1,13 0,60 49,00 0,00 0,00 0,00 9,53 39,47 10,80 0,00 0,00 51,84 0,00 0,00 2º ETAPA 

008-002 51,00 0,15 1,13 0,60 35,00 0,00 0,00 0,00 6,75 28,25 7,65 0,00 0,00 36,72 0,00 0,00 2º ETAPA 

008-003 51,00 0,15 1,10 0,60 34,00 0,00 0,00 0,00 6,75 27,25 7,65 0,00 0,00 36,72 0,00 0,00 2º ETAPA 

008-004 66,00 0,15 1,10 0,60 44,00 0,00 0,00 0,00 8,73 35,27 9,90 0,00 0,00 47,52 0,00 0,00 2º ETAPA 

008-005 67,00 0,15 1,10 0,60 45,00 0,00 0,00 0,00 8,87 36,13 10,05 0,00 0,00 48,24 0,00 0,00 2º ETAPA 

008-006 64,00 0,15 1,10 0,60 43,00 0,00 0,00 0,00 8,47 34,53 9,60 0,00 0,00 46,08 0,00 0,00 2º ETAPA 

007-001 59,00 0,15 2,11 1,00 0,00 125,00 0,00 0,00 13,71 111,29 14,75 0,00 248,45 61,36 0,00 0,00 2º ETAPA 

006-001 48,00 0,15 1,17 0,60 34,00 0,00 0,00 0,00 6,35 27,65 7,20 0,00 0,00 34,56 0,00 0,00 1º ETAPA 

005-001 31,00 0,15 1,13 0,60 21,00 0,00 0,00 0,00 4,10 16,90 4,65 0,00 0,00 22,32 0,00 0,00 2º ETAPA 

004-001 34,00 0,15 3,58 1,50 0,00 183,00 0,00 0,00 12,15 170,85 12,75 0,00 243,10 48,96 0,00 0,00 1º ETAPA 

004-002 63,00 0,15 2,72 1,20 0,00 206,00 0,00 0,00 17,79 188,21 18,90 0,00 342,09 75,60 0,00 0,00 1º ETAPA 

004-003 29,00 0,15 1,60 0,80 38,00 0,00 0,00 0,00 5,29 32,71 5,80 92,68 0,00 25,52 0,00 0,00 1º ETAPA 

004-004 69,00 0,15 1,25 0,60 52,00 0,00 0,00 0,00 9,13 42,87 10,35 0,00 0,00 49,68 0,00 0,00 1º ETAPA 

003-001 68,00 0,15 1,13 0,60 46,00 0,00 0,00 0,00 9,00 37,00 10,20 0,00 0,00 48,96 0,00 0,00 2º ETAPA 

003-002 66,00 0,15 1,13 0,60 45,00 0,00 0,00 0,00 8,73 36,27 9,90 0,00 0,00 47,52 0,00 0,00 1º ETAPA 

003-003 64,00 0,15 1,10 0,60 43,00 0,00 0,00 0,00 8,47 34,53 9,60 0,00 0,00 46,08 0,00 0,00 1º ETAPA 

003-004 48,00 0,15 1,10 0,60 32,00 0,00 0,00 0,00 6,35 25,65 7,20 0,00 0,00 34,56 0,00 0,00 1º ETAPA 

002-001 74,00 0,15 1,15 0,60 52,00 0,00 0,00 0,00 9,79 42,21 11,10 0,00 0,00 53,28 0,00 0,00 2º ETAPA 

002-002 47,00 0,15 1,13 0,60 32,00 0,00 0,00 0,00 6,22 25,78 7,05 0,00 0,00 33,84 0,00 0,00 2º ETAPA 

001-001 70,00 0,15 1,19 0,60 50,00 0,00 0,00 0,00 9,26 40,74 10,50 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 2º ETAPA 

001-002 80,00 0,15 1,13 0,60 54,00 0,00 0,00 0,00 10,59 43,41 12,00 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 2º ETAPA 

001-003 66,00 0,15 1,13 0,60 45,00 0,00 0,00 0,00 8,73 36,27 9,90 0,00 0,00 47,52 0,00 0,00 2º ETAPA 

001-004 66,00 0,15 1,10 0,60 44,00 0,00 0,00 0,00 8,73 35,27 9,90 0,00 0,00 47,52 0,00 0,00 2º ETAPA 

001-005 31,00 0,15 1,15 0,60 22,00 0,00 0,00 0,00 4,10 17,90 4,65 0,00 0,00 22,32 0,00 0,00 2º ETAPA 

001-006 53,00 0,15 1,41 0,60 45,00 0,00 0,00 0,00 7,01 37,99 7,95 0,00 0,00 38,16 0,00 0,00 1º ETAPA 



 

 

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA 
 

 
TRECHO 

 
Extensão 

 
Ø 

Prof. Méd. Largura  
ESCAVAÇÃO (m3) 

 
ATERRO (m3) 

 
ESCORAMENTO (m2) 

 
PAVIMENTO (m²) 

 
ETAPA c/ Acrésc. Vala 

Nº (m) (m) (m) (m) 0 a 2 m 0 a 4 m 0 a 6 m > 6 m Importado Reaterro Bota-fora Descont. Contínuo Paraleto Lajota Asfalto  

001-007 18,00 0,15 1,46 0,60 16,00 0,00 0,00 0,00 2,38 13,62 2,70 0,00 0,00 12,96 0,00 0,00 1º ETAPA 

001-008 66,00 0,15 1,57 0,80 83,00 0,00 0,00 0,00 12,03 70,97 13,20 207,31 0,00 58,08 0,00 0,00 1º ETAPA 

001-009 48,00 0,15 1,48 0,60 43,00 0,00 0,00 0,00 6,35 36,65 7,20 0,00 0,00 34,56 0,00 0,00 1º ETAPA 

001-010 80,00 0,15 1,32 0,60 64,00 0,00 0,00 0,00 10,59 53,41 12,00 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 1º ETAPA 

001-011 80,00 0,15 1,29 0,60 62,00 0,00 0,00 0,00 10,59 51,41 12,00 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 1º ETAPA 

001-012 44,00 0,15 1,12 0,60 30,00 0,00 0,00 0,00 5,82 24,18 6,60 0,00 0,00 31,68 0,00 0,00 1º ETAPA 

TOTAL 953,00 -- -- -- 694,00 389,00 0,00 0,00 147,97 935,03 164,80 299,99 585,19 756,08 0,00 0,00  

PEPAULO – PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA – FONE: 81.3031.6425 – PROJETO SES –SANTA FILOMENA 
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5.0. - PEÇAS GRÁFICAS 

 
PEPAULO – PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA – FONE: 81.3031.6425 – PROJETO SES –SANTA FILOMENA 

 

150 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junho/2022 



 
LAT: 9105461.90 

 
DATUM: SIRGAS 2000 

 
 
 
 
 
 
 

 

LAT: 9105419.28 

 
DATUM: SIRGAS 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAT: 9105378.75 

LONG: 333515.65 

DATUM: SIRGAS 2000 

 
 
 
 
 

 

LAT: 9105331.38 

 
DATUM: SIRGAS 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGENDA 

A GRADE DE BARRAS 

B DESARENADOR 

C CALHA PARSHALL 

D ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAGOA 

 

 
LAT: 9105290.85 

LONG: 333563.33 

DATUM: SIRGAS 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAGOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEITO DE 

SECAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UASB 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
TELHA FIBROCIMENTO 

I= 20% 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CASA 

DE 

APOIO 

 

 
CORTE - AA 

ESCALA : 1/250 

E REATOR UASB 

F LAGOA DE MATURAÇÃO 

G LEITO DE SECAGEM 

H CASA DE APOIO 

I CERCA 

J PORTÃO DE PEDESTRE 

K PORTÃO 

ÁRVORE 

TUBULAÇÃODERECALQUE 

TUBULAÇÃODEDESCARTEDELODO 

TUBULAÇÃODEEFLUENTEFINAL 

TUBULAÇÃODOEFLUENTEPERCOLADO 

TUBULAÇÃOESGOTOCASADEAPOIO 

 

 

Blocodeconcreto 

 

 
 

 
 

 

 
TELHA FIBROCIMENTO 

I= 20% UASB 

 
CASA 

DE 

APOIO 

 
LEITO DE 

SECAGEM 

 

 
 
 

REV. DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV. 

 
 

 
85.00 

 

 
CORTE - BB 

ESCALA : 1/250 

CONTRATADA: 

 

PEPAULO Projetos, Consultoria e Obras Ltda. 

Av. João de Barros, 1812 - Sl. 201 - Espinheiro 

Recife - PE - CEP: 50050.180 - Fone:(81) 3031-6425 

CONTRATANTE: 

DESENHISTA: 

RESP. TEC.: 

REG. CREA: 

Felipe Lêdo 

Pedro Paulo da Silva Fonseca 

Eng. Civil - 4392D/PB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA 
 
 

MUNICÍPIO/ÁREA: 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 
Localidade: Distrito Socorro 

 
  

CORT
E - 

CC 
ESCALA : 

ZONA: 24L 

ZONA: 24L 

LONG: 333584.67 

LONG: 333638.04 

ZONA: 24L 

ZONA: 24L 

ZONA: 24L 



1/250  

LAGOA 
 
 

 

100.00 

 

TÍTULO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

LAYOUT GERAL- ETE TIPO UASB 

DATA: ESCALA: PRANCHA: 

Junho/2022 1/500 P - 02 

LONG: 333590.36 



0
.6

0
 

 

 
PVC - DN 

150 mm 
44.10 16.90 

 

 

8.00 9.00 

DETALHE D1 
 
 
 
 
 
 
 

 

PVC - DN 

150 mm 
 

 

505,50 

504,73 

 
EFLUENTE FINAL 

 

7.85 

 
 
 
 
 
 
 

505,50 

504,87 

PVC - DN 

150 mm 

 
 
 
 
 
 

 
0,63 

 
F 

 

 
FERRO FUNDIDO 

- DN 150mm 

PVC - DN 

150 mm 
 
 

 

FERRO FUNDIDO - 

DN 150mm 

 
D 

505,50 

504,50 

 
 
 

 
1,00 

 

 

PVC - DN 100mm 

 
 
 

 

 

 
POSTE 

TRADA DE 

ENERGIA 

 
1.00 

 

J 

3.00 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
LEGENDA 

A GRADE DE BARRAS 

PLANTA BAIXA 
 

EQUIPAMENTO MÓVEL P/ RETIRADA DA AREIA 

(Suporte p/ Roldana) 
B DESARENADOR 

ESCALA 1:125 
 
 
 

 
GRADE DE PROTEÇÃO 

BARRA CHATA  3/4" x 1/8" 

 
 

 
GRADE DE PROTEÇÃO 

BARRA CHATA  3/4"x1/8" 

C CALHA PARSHALL 

D ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHEGADA DN150  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.40 

STOP-LOG 

 

 
CAIXA DE AREIA 

 
BOMBA SUBMERSÍVEL HASTE GUIA DAS BOMBAS 

 
 
 
 

 

CALHA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 LINHA DE RECALQUE PVC VINILFORT 

DN 150 VAI P/ ETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.60 

POÇO ÚMIDO 

 
 
 
 
 
 

 
505,60 

 
STOP - LOG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
505,50 

E REATOR UASB 

F LAGOA DE MATURAÇÃO 

G LEITO DE SECAGEM 

H CASA DE APOIO 

I CERCA 

J PORTÃO DE PEDESTRE 

K PORTÃO 

 
17 18 19 

A 

18  
BARRAS  

 
1.30 

PARSHALL 
5 6 

 

 

POÇO 

ÚMIDO 

1% 

7 9 8 6 

 

 
8 10 

7 
1% 

11  13 6 
20 

 

15 
14 

16 A 

ÁRVORE 

TUBULAÇÃODERECALQUE 

TUBULAÇÃODEDESCARTEDELODO 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE IÇAMENTO 

DO CESTO 

 
 
 

 
0.40 

ANTEPARO 
 

 
CÂMARA DE 

5 6 9 8 

12 

8 
10 

6 
EXPURGO DO EMISSÁRIO 

 

 
 

 
CANALETA DE DRENAGEM - i = 1% 

 
 
 

 
VISTA SUPERIOR 

5.30 2.00 3.55 

 
10.85 

 
 

 
 

 

 
CORTE: CC 
Esc: 1/50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCRETO 

MAGRO 

TUBULAÇÃODEEFLUENTEFINAL 

TUBULAÇÃODOEFLUENTEPERCOLADO 

TUBULAÇÃOESGOTOCASADEAPOIO 

 

 
0.15 

 

 
1.10 

1.25 

 

 
0.200.30 0.45 0.200.30 

1.45 

 

 
1.20 

1.20 

CHEGADA 

 
0.30 0.45 0.150.300.20 

1.20 

10.85 

 

 
2.00 

2.40 

 

 
0.20 

CÂMARA DE MANOBRAS 

 

3.15 

3.35 

 

 
0.20 

Esc.:  1/50 
Blocodeconcreto 

PLANTA BAIXA 

Esc.:  1/50 

 

 
 

 
RADIER 

 

 
ALVENARIA 

DE 1 VEZ 

 

 

505,50 505,60 

7 

 

 
 
 

 

11  6 
 

 
15 

 

 
GRADE DE PROTEÇÃO 

Barra Chata 3/4" x 1/8" 

7 

 

Bloco de 

Apoio 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE IÇAMENTO 

HASTE GUIA DA BOMBA  
CONCRETO 
MAGRO 

 

DETALHE FUNDAÇÃO 

14 
 
 
 

 

CORTE BB 

Enchimento 
 

 

CONCRETO 

MAGRO 

504,73  

 
REV. 

CONTRATADA: 

 

 

DESCRIÇÃO 

 
 
 

 
DESENHISTA: 

 

 

DATA 

 

 

EXEC. 

 

Felipe Lêdo 

 

 

VERIF. 

 

 

APROV. 

 
 

 505,60 

DO CESTO 
 
 

 505,60 

 

 

 
GRADE DE PROTEÇÃO 

 
 

 505,60 

ESCALA  1 /25 
Escala 1:50  

 
0.11 

PEPAULO Projetos, Consultoria e Obras Ltda. 

Av. João de Barros, 1812 - Sl. 201 - Espinheiro 

R

e

cife - PE - 

CEP: 

E 

QUADRO DE TUBULAÇÕES / CONEXÕES E EQUIPAMENTOS 

0,77 

I 

C B H 

G 

B
 

B
 

C
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0
.4

0
 

0
.4

0
 

0
.4

0
 

0
.5

0
 

1
.1

0
 

0
.4

0
 

0
.1

2
 

0
.0

5
 

0
.8

7
 

0
.7

7
 

1
2
.2

0
 

0
.1

0
 

0
.0

4
 

0
.0

2
 

2
.4

0
 

0
.2

0
 

0
.5

8
 

1
.0

5
 

2
.0

0
 

0
.6

8
 

0
.5

5
 

1
.6

3
 

0
.8

5
 

0
.8

5
 

23 

A 

23 

 DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QUANTIDADE 

 

K 



 

  

 
  

 

 

 

1
.6

7
 

0
.3

2
 

 
0
.6

5
 

1
.2

5
 

1
.3

0
 

5

0

0

5

0.

1

8

0 

- 

F

o

n

e:

(8

1) 

3

0

3

1-

6

4

2

5 

RESP. TEC.: 

 
REG. CREA: 

Pedro Paulo da Silva Fonseca 

505,50 
 

GRADE DE 

Barra Chata 3/4" x 1/8" 
505,50 0.10 

0.05 
 

CONTRATANTE: 

Eng. Civil - 4392D/PB 

 
19 

17 18 

BARRAS 
 

18 

 
STOP-LOG 

STOP-LOG  

 
504,75 

 
9 8 

5 
6 7  8 

10 

 
11 13 

6 

504,78  14 

505,18 

6 

20 

 
 

 
SAÍDA Ø 150mm 

 504,73 

0.46 
 

1.02 

0.56 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA 

 
CHEGADA Ø 150 mm 

 
 
 
 
 

 
504,35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCRETO MAGRO 

 
 
 

 
504,03 

504,63 

504,35 

504,67 
4 

NAmáx. 

504,26 

NAmín. 

503,66 1 

BLOCO DE APOIO 

CONCRETO MAGRO 

ENCHIMENTO 

16 

EXPURGO DO 

EMISSÁRIO 

MUNICÍPIO/ÁREA: 

TÍTULO: 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 
Localidade: Distrito Socorro 

CORTE: AA 

Esc: 1/50 

3 
2 

 

503,20 

 
 
 
 

 
CONCRETO MAGRO 

 
 
 
 

 
VISTA LATERAL IÇAMENTO DO CESTOS 

ESC: 1/50 

 
 
 
 

 
VISTA FRONTAL IÇAMENTO DO CESTOS 

ESC: 1/50 

 
 

 
0.46 

 
 

 
0.15  0.30 

1.02 

 
 
 
 
 

0.11 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 

Tratamento Preliminar 
Planta Baixa,Vista, Corte e Detalhes 

DATA: ESCALA: PRANCHA: 

Junho/2022 Indicada P - 03 

1
.1

5
 

1
.2

5
 

0
.2

0
 

1
.4

0
 

0
.2

0
 0

.3
2
 0

.2
8
 

0
.0

5
 

1
.5

7
 

0
.1

0
 

0
.1

5
 

0
.3

5
 

2
.2

5
 

2
.7

0
 

0
.0

5
 

0
.8
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8
 

0
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0
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0
.0
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0
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0
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0
.4
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0
.5
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s
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 d
e

 G
a

s
e

s
 

P
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m
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7
.4

5
 

 
1
.0

0
 

5
.4

5
 

1
.0

0
 

 

0
.1

5
 

1
.0

0
 

 
1
.0

0
 

 
8.00 

 
9.00 

DETALHE D1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.45 

0.15  
 
 
 
 

 
1.00 

3.65 0.15 1.20 
 

 
AMOSTRAS 

Ø 50mm 

0.15 

DESCARGA 

Ø150mm 

 

10 

 

 
12 

 
11 

 
 

 
10 

 
 

 
1.00 0.55 

 

 
1.50 

 

 
3.80 

 
09 

DN 75mm 
23 23 23 

21 

 
22 22 

 
22 24 25 

 

 

 

20 20 20 20 

 

 

PVC - DN 

150 mm 

1.00 
 
 
 

 

F 

 
 
 

 
1.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
0.55 

 
 
 
 
 
 

 
3.80 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.60 

 
 
 
 
 
 
 

 
10.30 

 

 
PLANO 1-1 - DESCARTE DO LODO 

ESCALA: 1:50 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.30 

505,50 

504,73 

 
0,77 

 

 
505,50 

 
 

 
5.60 

 

 
0.55 

 
 

 
10.30 

0.15  
 
 
 
 

 
1.00 

3.65 0.15 1.20 
 

 
AMOSTRAS 

Ø 50mm 

0.15 

DESCARGA 

Ø150mm 

 
 
 

 
PVC - DN 

150 mm 

EFLUENTE FINAL 

 

7.85 

504,87 

PVC - DN 

150 mm 

 

 
FERRO FUNDIDO 

- DN 150mm 
 

 

D 
50 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETALHE CALÇADA 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

TUBULAÇÃO DE 

RECALQUE 

CHEGADA NO UABS 

VEM CAIXA DE AREIA 

 
 
 
 
 

 
0.625 

 
 
 
 
 
 

 
0.625 

 
 
 

 
TUBULAÇÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO 

PVC RIGIDO Ø 75mm 

 

1.25 
 
 
 
 
 
 

 
1.25 

 
 
 
 
 

 
1.25 

 
 
 
 
 
 

 
1.25 

 
 
 
 
 

 
1.25 

 

 
Tubulação 

Recalque 

DN 150mm 

 
 
 

 

1.25 

 
 
 
 
 

 
0.625 

 
 
 
 
 
 

 
0.625 

FERRO FUNDIDO - 

DN 150mm 

50 

 
0.15 

 
 
 

 
5.30 

 
5.00 0.15 

ESCALA 1/100 
 
 
 
 
 

 
0.15 

 
PLANO 1-1 - DISTRIBUIDORES LAJE DE FUNDO 

ESCALA: 1:50 

 

 

B PVC - DN 100mm 

 
0.15 

 
3.65 

 
0.15 1.20 0.15 

 
 
 
 

 
16 

10 

12 

18 
11 

2.50 
 

 
0.15 

 

PLANTA BAIXA 

ESCALA 1:125 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
19 19 

Guarda 

Corpo 

 
 
 
 
 
 

 
0.35 

 
 
 
 
 
 

 
0.35 

 
17 

 

 
 

 

0.45 0.10 
 
 

 
04 

 
 
 

 
0.15 

 
 
 

 
CANAL ETE 

 
 

 

0.15 5.00 

PLANO 2-2 CANALETE DE SAÍDA 

ESCALA: 1:50 

 
 
 
 
 

 
0.23 0.10 

STOP LOG COMPORTA 06 04 

 
 

 

Caixa de Chegada 

e Distribuição 

 
 

 
Canaleta 

 
 

 
Coifa 

 

509,85 
03 

 
B 

02 

TUBULAÇÃO DE 
01 

RECALQUE 

CHEGADA NO UABS 

VEM CAIXA DE AREIA 
03 

04 

 
 

 

B 
 
 

 
 
 

 

0.15  0.70  0.15 

1.00 

 
 
 
 

 
LEGENDA 

A GRADE DE BARRAS 

04 06 B DESARENADOR 

 
 

0.45 

 
0.90 

 
 

 

TUBO FERRO 

FUNDIDO 

C CALHA PARSHALL 
D ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

Defletor 

DEFLETOR 90º DEFLETOR 45º DN 150 mm 

 12 E REATOR UASB 
17 
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O LEITO DE 

 

 
Quadro de Peças 

SECAGEM 

0.85  0.15 

DETALHE DA CAIXA DESCARTE DO LODO 
Esc.: 1/50 

J PORTÃO DE PEDESTRE 

K PORTÃO 

ÁRVORE 

SECAGEM 
 

08 08 

 

Estação de tratamento 

Corte: A-A 

Escala 1:50 
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SECAGEM Item 
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04 

05 
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09 

Descrição 

 
TUBO COM FLANGES 

TÊ COM FLANGES 

TUBO COM FLANGES 

CURVA 90 COM FLANGES 

TUBO COM FLANGES 

TUBO COM FLANGES 

TUBO PVC 

CURVA 90 PVC 

REDUÇÃO COM FLANGES 

Diametro 

(mm) 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

75 

75 

150X80 

Extensão 

(m) 

2.00 

 
1,00 

 

 
4,50 

2.50 

4,95 
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(ud) 
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01 

02 

06 

02 

02 
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16 
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0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAIXA DE PASSAGEM - SAÍDA DO UABS 

TUBULAÇÃODERECALQUE 

TUBULAÇÃODEDESCARTEDELODO 

TUBULAÇÃODEEFLUENTEFINAL 

TUBULAÇÃODOEFLUENTEPERCOLADO 

TUBULAÇÃOESGOTOCASADEAPOIO 
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0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 
0.25 

13 TUBO PVC 

14 TUBO PVC 

15 TUBO PVC 

50 1,20 02 

50 0,90 02 

50 0,70 02 A   A 

 

 
VEM DO 

UABS 

PLANTA  
REV. 

CONTRATADA: 

 
DESCRIÇÃO 

 
 

 

DESENHISTA: 

 
DATA 

 
EXEC. 

 

Felipe Lêdo 

 
VERIF. 

 
APROV. 

 
 
 

 

05 0.35 

 
 
 

 
1.80 

 
 
 

 
0.35 0.35 

 
 
 

 
1.80 

 
 
 

 
0.35 

16 CURVA 90 PVC 50 

17 TUBO PVC 50 

18 REGISTRO GAVETA PVC 50 

19 TUBO PVC RIGIDO 50 

12 

0,40 06 

06 

2,00 02 

 
 
 
 
 
 

 0.30 

TAMPA DE 

CONCRETO 
01 ARMADO 

04 

03 
ALVENARIA DE 1/2 VEZ 

PEPAULO Projetos, Consultoria e Obras Ltda. 

Av. João de Barros, 1812 - Sl. 201 - Espinheiro 

Recife - PE - CEP: 50050.180 - Fone:(81) 3031-6425 

CONTRATANTE: 

RESP. TEC.: 

REG. CREA: 

Pedro Paulo da Silva Fonseca 

Eng. Civil - 4392D/PB 

0.10 0.10 
20 TUBO PVC RIGIDO 

21 CURVA 90 PVC 

 
75 0,90 04 

75 01 

 
Planta Baixa Caixa de Distribuição 

SEGUE PARA LAGOA 

MATURAÇÃO 
02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA 

0.45 0.90 
22 TUBO PVC 

23 TE PVC 

75 1,00 03 

75 03 

ESC: 1/20  

 
0.80 

 

 
DETALHES 

 
CORTE CONCRETO 

LASTRO DE CONCRETO 

MUNICÍPIO/ÁREA: 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

 

 
CT 505,50 

07 07  
 

 
16 10 

24 TUBO PVC RIGIDO 75 

25 EXTREMIDADE FP DEFOFO 75 

0,30 01 

01 

0.10 

0.04 
0.10 

ESC: ............................1/50  

 
Quadro de Peças 

 
 
 

 
TÍTULO: 

Localidade: Distrito Socorro 

 
15 09 ARRUELA 

 
150 10 

 
1.80 

Item Descrição Diametro 

(mm) 
Extensão 

(m) 

Quantidade 

(ud) 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 

 

08 07 

04 

08 
07 08 

 08 

14  0.25 
 

 
13 

ARRUELA 80 02 
PARAFUSO 96 Corte: A-A TUBO PVC COIFAº 

01 TUBO PVC 

02 CURVA 90 PVC 
03 TUBO PVC 

150 

150 
150 

4,00 01 

01 
0,75 01 

Tratamento Primário - UASB 
Planta Baixa, Corte e Detalhes 

 

 TUBULAÇÃO DE RECALQUE 
Estação de tratamento 

Corte: B-B 
504,90 

CAIXA DE PASSAGEM - 

SAÍDA DO UABS 
ESC: 1/20 DN 75 mm Escala 1:50 04 REGISTRO GAVETA 150 01 DATA: ESCALA: PRANCHA: P - 04 

CHEGADA NO UABS 

VEM CAIXA DE AREIA 
ESCALA: 1:50 Junho/2022 Indicada 
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CAIXAS DE PASSAGEM 
TAMPA DE 

CONCRETO 

ARMADO 

 

 
LAT: 9105461.90 

 
DATUM: SIRGAS 2000 

 
ALVENARIA DE 1/2 VEZ 

 
0.125 

 

 

CAIXAS 

1.00 

PLANTA 

0.125 

TIPO H (M) h (M) CONCRETO 

 
LASTRO DE CONCRETO 

 

 
 

 
LAT: 9105419.28 

 
DATUM: SIRGAS 2000 

DETALHES    
ESC: ........................... 1/50 

 
 
 
 

 

APOIO TUBULAÇÃO DE ENTRADA 

 

Detalhe Placa de Concreto (Talude) Detalhe Placa de Concreto (Fundo) 

 

 
 

 

L 0.05 L 

 
 

0.05 

 
0.20 0.20 0.20 

0.60 

 
0.20 0.20 0.20 

0.60 

 

Escala 1:50 

 

 
Escala 1:50 

Detalhe (D1) Pilar de Apoio 

Escala 1:50 

 
 
 

 
 

LAT: 9105378.75 
LONG: 333515.65 

 
 
 
 
 
 

 
 

LAT: 9105331.38 

 
DATUM: SIRGAS 2000 

 
 
 

0.20 

 
0.10 

0.10 

 
 
 

 
0.40 

 
14,60 

 
0,10 

 
14,60 

44.10 

 
0,10 

 
14,60 0,10 

 
0.05 

0.10 0.10 
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ESCALA  1:25 
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44,10 
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LEGENDA 

A GRADE DE BARRAS 
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C CALHA PARSHALL 

D ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
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59.00 

 
LAT: 9105290.85 

LONG: 333563.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.00  2.00 1.00 2.00 1.00 

E REATOR UASB 

F LAGOA DE MATURAÇÃO 

G LEITO DE SECAGEM 

H CASA DE APOIO 

I CERCA 

J PORTÃO DE PEDESTRE 

K PORTÃO 

ÁRVORE 

 
 

 
CORTE - AA 
ESCALA : 1/200 

1.00 

1.00 

2.00 1.00 2.00 

3.00 

63.00 

67.00 

75.00 

2.00 1.00 2.00 1.00 

3.00  1.00 

TUBULAÇÃODERECALQUE 

TUBULAÇÃODEDESCARTEDELODO 

TUBULAÇÃODEEFLUENTEFINAL 

TUBULAÇÃODOEFLUENTEPERCOLADO 

TUBULAÇÃOESGOTOCASADEAPOIO 

 
Blocodeconcreto 
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1.00 2.00 1.00 4.00 59.00 2.00  2.00 1.00 2.00 1.00 

 
CORTE - BB 
ESCALA : 1/200 

1.00 
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2.00 1.00 2.00 1.00 
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PLATAFORMA 

PARA MEDIÇÃO 

 
 

 
 
 

 
REV. DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV. 

.10 .50 .90 .10 

1.60 

3,00 

3,00 

CONTRATADA: 

 

PEPAULO Projetos, Consultoria e Obras Ltda. 

DESENHISTA: 

 
RESP. TEC.: 

Felipe Lêdo 
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O
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O 

ZONA: 24L 

LONG: 333584.67 

ZONA: 24L 

ZONA: 24L 

DATUM: SIRGAS 2000 

LONG: 333638.04 

LONG: 333590.36 

ZONA: 24L 

ZONA: 24L 
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01 0,68 0,63 CORTE 

02 0,82 0,77  

03 1,20 1,15  

04 1,57 1,52  

05 1,05 1,00  

 



DE ENTRADA LAGOA DE MATURAÇÃO PLANTA BAIXA CAIXA DE MEDIÇÃO 

ESCALA 1:75 

 

 
 
 

 
CONTRATANTE: 

Av. João de Barros, 1812 - Sl. 201 - Espinheiro 

Recife - PE - CEP: 50050.180 - Fone:(81) 3031-6425 

 

 
REG. CREA: 

Pedro Paulo da Silva Fonseca 

Eng. Civil - 4392D/PB 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAIXA 03 

Caixa e Ligação Para a Lagoa de Maturação  
 
 

 
505,50 

 
 
 
 
 

 
CAIXA 04 

 
DISPOSITIVO DE SAÍDA LAGOA DE MATURAÇÃO 

Caixa de Medição Até a Caixa de Passagem - Final 

 
 
 

 
505,50 

 
VERTEDOR 

 
 
 
 
 
 

 
504,50 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA 

MUNICÍPIO/ÁREA: 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

 
 
 
 

 

CAIXA DE PASSAGEM 

504,50 

 
01 

 
 

 
1.00 

 
 
 
 

 
CORTE DD 

 
 
 
 
 
 

 
CAIXA DE PASSAGEM 

 
 
 
 
 

 
i= 0,30% 

 
 

 
Ø150mm 

 
L = 6,00 m 

 
CONCRETO ARMADO 
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1.00 

 
 
 
 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 
 
 
 

2.00 

 

 

 
TÍTULO: 

Localidade: Distrito Socorro 

 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 

CORTE CC 

Escala 1:75 

 
.60 

Escala 1:75 
 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
 

CAIXA DE MEDIÇÃO 
8.00 Tratamento Secundário - Lagoa de Maturação, Chicanas e Caixas de Passagem 

Planta Baixa, Corte e Detalhes 
DATA: ESCALA: PRANCHA: 

Junho/2022 Indicada P - 05 
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0.15 5.00 0.15 5.00 0.15 5.00 0.15 
 
 

 
 
 

 
TIJOLO MACIÇO 

 

AREIA GROSSA 

BRITA 2 

BRITA 3 

 
 
 
 
 
 

 
0.05 

0.10 

0.15 

 
0.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.75 

 
 
 
 
 

 
TIJOLO MACIÇO 

TIJOLO MACIÇO TIJOLO MACIÇO TIJOLO MACIÇO TIJOLO MACIÇO TIJOLO MACIÇO 

 

 

 
CONCRETO 

 

CONCRETO 

MAGRO 

 

BRITA 4 

 
 

 
0.10 

0.10 0.30 

0.10 

 
0.15 

0.10 

0.05 

0.15 2.39 0.23 2.39 0.15 2.39 0.23 2.39 0.15 2.39 0.23 2.39 0.15 

P P 

0.10 0.22 0.10 

0.43 

DETALHE P 
Escala: 1/25 

 
 
 
 
 
 

 
PLANTA BAIXA DE CONSTRUÇÃO 

Escala: 1/50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAIXA DE PASSAGEM 

 
 
 
 
 
 

 
506.00 

 
 
 
 

 
505.00 

 
 
 
 
 

 
506.00 

 
 
 
 

 
505.00 

 

 
0.60 

 
0.05 
0.10 
0.15 

0.15 

0.15 
0.10 
0.05 

 

CORTE QQ 
Escala: 1/50 

 
 
 
 
 

 

TIJOLO MACIÇO 

AREIA GROSSA 

BRITA 2 

BRITA 3 

BRITA 4 
 
 
 
 

 

TUBO DN 100 PVC RÍGIDO 

CORRUGADO PERFURADO 

PARA DRENAGEM I > 1% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CONCRETO 

MAGRO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CONCRETO 

MAGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.60 

 
CAIXA DE PASSAGEM 

0,60x0,60x0,80 m 

CONCRETO 

ARMADO 

ALVENARIA 

1/2 VEZ 

 
 
 

 

 

CONCRETO 

ARMADO 

 
 

 
CONCRETO 

 
 
 

 

CT 505.50 

 
 

 
PLACA DE CONCRETO (SOLTA) 

50x50 Esp=5cm ALVENARIA 

 
 

 

 

PLACA DE CONCRETO (SOLTA) 

50x50 Esp=5cm 

 
 

 
CONCRETO 

 
 
 

 

CT 505.50 

 
 
 
 

 
504.00 

 
 
 
 

 
503.00 

 
 
 
 

 
504.00 

 
 
 
 

 
503.00 

 
 
 
 
 

 
.30 

.05.20.05 

 

CONCRETO 

MAGRO 

 

 

CORTE PP 
Escala: 1/50 

CONCRETO 

 

 

DETALHE P 
 

 
 
 

 
 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL 

 

CONCRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIJOLO 

MACIÇO 

 

CONCRETO 

MAGRO 

 

CONCRETO 
 

 
 
 

 
 

 
TIJOLO 

MACIÇO 

STOPLOG CONCRETO 
ITEM DESCRIÇÃO DIÂM. QUANT. 

COTAS TUBULAÇÃO DESCARTE DO LODO 

TERRENO/ 

PROJETO 

 

 
ESTAQUEAMENTO 

 
 

 
0 1 

 PERFIL EMISSÁRIO 

 
 

 

2 2+16,30 

PLACA DE CONCRETO 

TIJOLO MACIÇO 

AREIA GROSSA 
BRITA Nº 2 

BRITA Nº 3 

BRITA Nº 4 

CONCRETO 

01 

 
.15 

11 

01 CURVA 90 COM FLANGES 

02 TUBO COM FLANGES - L=3,50m 

03 TUBO COM FLANGES - L=5,80m 

04 TUBO COM FLANGES - L=1,00m 

05 TÊ COM FLANGES 

06 TUBO COM FLANGES - L=1,00m 

07 TUBO COM FLANGES - L=5,80m 

08 TUBO COM FLANGES - L=4,50m 

150 09 

150 02 

150 01 

150 01 

150 02 

150 01 

150 01 

150 01 

 
 

 
TUBO DN 100 PVC RÍGIDO 

CORRUGADO PERFURADO 

PARA DRENAGEM I > 1% 

 

 

01 

 
R 

 

01 10 
01 

 
 
 

 
01 

02 04  10 

 
01 

 

 

CALHA 

 
 

 

03 

CONCRETO 

MAGRO 
 Detalhe da Calha 

09 TUBO COM FLANGES - L=4,50m 
10 TOCO COM FLANGES - L=0,50m 

150 01 
150 02 06 

07 08 05 09 

Escala Horizontal: 1/250 

Escala Vertical: 1/50 

 
Escala: 1/50  

 

 
STOPLOG 

CONCRETO 
 

10 05 

11 TUBO COM FLANGES - L=1,00m 

ARRUELAS 

ARRUELA 

PARAFUSOS 

PARAFUSOS 20X90mm 

150 

 

 

150 

02 
 

 
22 

 

 

176 

01 
R 

05 

02 VEM DO 

04 UASB 05 

01 TUBULAÇÃO EFLUENTE PERCOLADO 

 
 

 
.25 

Vista Lateral da Calha 
Escala: 1/25 

CORTE RR 
Escala: 1/25 

 
CONCRETO 

MAGRO 

01 TUBO PVC - L=4,75m 

02 TUBO PVC - L=1,20m 

03 TUBO PVC - L=3,25m 

04 TÊ PVC 

05 TUBO PVC - L=4,30m 

06 CURVA 90 PVC 

100 01 

100 01 

100 01 

100 01 

100 01 

100 01 

 
 
 
 
 
 
 

 
03 

 

 
01 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 VEM DO 

UASB 

 
 
 

 
06 

 
 

 

PLANTA HIDRAULICA LEITO DE SECAGEM 
Escala: 1/100 

 
 
 

 

VEM DA ETE 

 

 
TELHA FIBROCIMENTO 

I= 20% 

 
0,07 (CALÇADA) 

0,00 (NT) 

0,10 (PISO INTERNO) 

 
 
 
 

 
.30 1.50 .30 
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1.00 

CINTA (0,15x0,25) 
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1 VEZ 

CHAPISCO 

 

 
ATERRO 

CHAPISCO 

-0,55 (CM) 

 
CORTE B-B 

ESCALA  1:50 

JANELA BASCULANTE 

40x60 

 
 

 

Revestimento 

Cerâmico 

h = 1,50 m 

CONCRETO 

MAGRO 

 
0.10 0.20 0.10 

0.40 

-0,60 (NT) 

 
Planta de Implantação 
ESCALA  1:200 

18.30 

 
 

 
SALA DE APOIO 

A=4,84m² 

P 

 
 

 
 

 
BANHEIRO 
A=3,38m² 

 

 
Revestimento 

Cerâmico 

(0,65+0,50) x 0,40 

P 

DETALHE-EMBASAMENTO 

Escala: 1/20 

 
 
 

 
 
 

 
JANELA BASCULANTE PORTA MADEIRA  PORTA MADEIRA 

 
CORTE PP 

100x100 70x210 60x210 

 
 
 

 
ÁREA DE ENROLAMENTO LATERAL 

Escala: 1/50  

 
Detalhe do 

Embasamento 
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Escala: 1/50 
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REV. 

CONTRATADA: 

 

 

DESCRIÇÃO 

 
 
 

 

DESENHISTA: 

 

 
DATA 

 

 
EXEC. 

 

Felipe Lêdo 

 

 
VERIF. 

 

 
APROV. 

 

 
2.30 

PLANTA BAIXA 
ESCALA  1:50 

 

 
.30 

 

 
5.70 

FORRO 

DE PVC 
PRÉ-MOLDADA PEPAULO Projetos, Consultoria e Obras Ltda. 

Av. João de Barros, 1812 - Sl. 201 - Espinheiro 

Recife - PE - CEP: 50050.180 - Fone:(81) 3031-6425 

CONTRATANTE: 

RESP. TEC.: 

REG. CREA: 

Pedro Paulo da Silva Fonseca 

Eng. Civil - 4392D/PB 

 
CT-504,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA 

 

 
CT-503,46 

 
 
 

 
VEM DA ETE 

 
 
 
 

 
ÁREA DE ENROLAMENTO LATERAL 

 
PEDRAS SOLTAS 

.30 .30 .25 .30 1.10 .25 5.70 

CT-503,21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.T 

 
 
 
 
 
 
 

 
+0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.T 

VISTA FRONTAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
+0,10 

 
MUNICÍPIO/ÁREA: 

 

 
 
 

 
 

 

TÍTULO: 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 
Localidade: Distrito Socorro 

 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 

 
.30 1.95 5.95 

8.20 

CORTE A-A 

CORTE SS 
Escala: 1/50 

Escala: 1/50 Perfil do Emissário, Leito de Secagem, Dissipador de Energia e Casa de Apoio 
Planta Baixa, Corte e Detalhes 

DATA: ESCALA: PRANCHA: 

ESCALA  1:50 Junho/2022 Indicada P - 06 
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Blocodeconcreto 

PVC - DN 
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DN 150mm 
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DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM 

POSTE 

E CAIXA 

 

 
 

 
 

 

0.50 

H 

C B PVC - DN 100mm 

.125 .150 .125 

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM 
REV. 

CONTRATADA: 

DESCRIÇÃO  

 

DESENHISTA: 

DATA EXEC. 

 

Felipe Lêdo 

VERIF. APROV. 

PASSAGEM 
0.50 

PEPAULO Projetos, Consultoria e Obras Ltda. 

Av. João de Barros, 1812 - Sl. 201 - Espinheiro 

Recife - PE - CEP: 50050.180 - Fone:(81) 3031-6425 

RESP. TEC.: 

 

REG. CREA: 

Pedro Paulo da Silva Fonseca 

Eng. Civil - 4392D/PB 

 

 

POSTE 

ENTRADA DE 

1.00 
3.00 G CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA 

CAIXA DE 

MEDIÇÃO 

44.10 

67.00 
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ENERGIA K  
 
 
 
 
 
 
 

 
CORTE 

ESCALA: 1:10 

 
 
 
 

 
PLANTA BAIXA 

ESCALA: 1:10 

MUNICÍPIO/ÁREA: 

 
 
 

 
 
 

 

TÍTULO: 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 
Localidade: Distrito Socorro 

 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

PROJETO ELETRICO 

 
DATA: ESCALA: PRANCHA: 

Junho/2022 1/500 P - 09 
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